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Syl

TEST

- Akreditirane metode su oznaene sa zvjezdicom ( * ).

- Ovlasteni laboratorij za uzorkovanje i ispitivanje podzemnih, povr3inskih, otpadnih voda i sedimenta
prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-325-07/15-02/12,
Ur.br.: 525-12/0988-15-3 od 22. prosinca 2015.

- SluZbeni laboratorij za parametre prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede
Klasa: UP/I-322-01/15-01/92, Ur.br.: 525-10/1308-16-5 od 26. travnja 2016.

- OvlaSteni laboratorij za provodenje monitoringa i drugih sluZbenih kontrola vode za ljudsku potrosnju te vode
za ljudsku potrodnju u gradevinama prije izdavanja uporabne dozvole prema RjeSenju Ministarstva zdravlja,
Klasa: UP/I-541-02/13-03/06, Ur.br.: 534-07-1-1-6/3-16-12 od 07.oZujka 2016.

- Suglasnost za obavljanje strucnih poslova zadtite okoliSa: izrada izvje3éa o stanju okolisa i pracenje
stanja okoliSa prema RjeSenju Ministarstva zaStite okolisa i prirode, Klasa: UP/I-351-02/15-08/67,

Ur.br.: 517-06-2-1-2-15-4 od 29. listopada 2015.

- Suglasnost za obavljanje struénih poslova za3tite okoli%a: izrada posebnih elaborata i izvjesc¢a za potrebe
ocjene stanja sastavnica okoliSa, Klasa: UP/I-351-02/15-09/90, Ur.br.: 517-06-2-1-1-15-3 od 24. studenog 2015.

- 0d 13. studenog 2015. godine poslovanje NZzJZIZ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA
prema normi 9001 (HR008585), a od 26.listopada 2016. godine prema normi 14001 (CRO19491E).

IZVJESCE O ISPITIVANJU
ISPRAVAK IZVJESCA
Analitic¢ko izvijeSée broj: 261067

Naruitelj: KASTIJUN d.o.o., Pula, Forum 1
Pula
Lokacija: ZCGO Kastijun
Mjerna tocCka: Pijezometar B2

Napomena: Ispitno izvjedcée NZZJZ IZ broj: 261067
Ispitno izvjedce NZZJZ PGZ broj: 21-0644

R

Voditelj Odjela
za zaStitu i unapredenje okoliSa ¢

Voditelj SluZbe
za zdravstvenu ekologiju

-

Nina Grbac, dipl.ing.preh.tehn. Nives Brecevié¢, dipl.ing.preh.teh.

DOSTAVITI:

1. Narucitelj

2. Arhiva
Obr.5.10/4 izd.26 Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak anal.br. 261067 Stranica 1 od 3
7ZVR12021 Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

Nalaz se ne smije umnoZavati bez pismene dozvole NZZzZJZI%, niti koristiti u reklamne svrhe.



» NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANUE
#ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
SluZba za zdravstvenu ekologiju — Odjel za zastitu i unapredenje okolida
Tel. 052/529-082; 052/529-019 e-mail: uzorkovanje@zzjziz.hr

Napomena: Zapis 0 uzorkovanju, ispunjen i potpisan od davatelja i primatelja usluga,
sastavni je dio analitickog izvieséa

‘ ZAPIS O UZORKOVANJU
Kupac: FASHIN D0
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Mjesto uzorkovanja/mjerno mjesto:

Metoda uzorkovanja: HRN ISO 5667-4:2016; HRN ISQ 5667-6:2016:  HRN EN ISO 19458:2008
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE -
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zastitu i unapredenje okolisa
Nazorova 23, 52100 Pula, Tel. (052) 529-019, Fax. (052) 529-076, www.zzjziz.hr, ekologija@zzjziz.hr

ANALITICKO IZVJESCE Br.

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Narucitelj:
Opé¢ina/grad:
Lokacija:

Mjerna tocka:

261067 od 11.11.2021

Podzemna voda
20.10.2021

00:00

KASTIJUN d.o.o.,
Pula

72CGO Kadtijun
Pijezometar B2

Pula, Forum 1

Oznaka MM:

Pocetak analize:
Kraj analize:

20.10.2021 00:00
09411.2021 13:30

REZULTATI MJERENJA ANALITICKIH PARAMETARA

Broj Metoda Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK

12 St.Meth. 2550 B.:17 * Temperatura vode 17.0 °

13 St.Meth. 2550 B.:12 Temperatura zraka 17.0 °¢

19 HRN EN ISO 10523:12 * pH 6.8

20 HRN EN ISO 10523:12 Temperatura uzorka pri mjerenju pH 18.3 €

21 HRN EN 872:08 * Suspendirane tvari - ukupne <2 mg/L

40 HRN ISO 15705:03 * KPK - bikromat 11.2 mg 02/L
345 HRN EN 1899-1:04 * BPK 5 0.55 mg O2/L

43 HRN ISO 7150-1:98 * Amonij 0.113 mg N/L

86 HRN EN 26777:98 * Nitrit < 0.010 mg N/L
276 Ratunski Dudik-ukupni 10.913 mg N/L
351 St.Meth. 4500-NO3 B.:17 * Nitrat 47.9 mg/L
364 Int.mt. RU 5.4/37,izd.3* Fosfor-ukupni 0.028 mg P/L
488 HRN ISO 6439:98 * Fenolni indeks <2.0 mg/L

LEGENDA: MDK - Maksimalno dozvoljene koncentracije prema vaZeéim zakonskim propisima.

Voditelj Laboratorija za ispitivanje pitkih 1
povrsinskih voda

———
\}

>

Ozren Grozdani¢, mag.ing.cheming.

Obr.5.10/4 izd.26
ZVR12021

Rezultati se odnose isklju&ivo na ispitivani uzorak anal.br. 261067 Stranica 2od 3

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na }ahtjev u ispitnom laboratoriju.
Nalaz se ne smije umnoZavati bez pismene dozvole NZzJZIZ, niti koristiti u reklamne svrhe.



Nazorova 23,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE -

. ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA
Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zastitu 1 unapredenje okoliSa
52100 Pula, Tel. (052) 529-019, Fax. (052) 529-076, www.zzjziz.hr,

ekologija@zzjziz.hr

REZULTATI MJERENJA ANALITICKIH PARAMETARA

Broj Metoda Naziv parametra REZULTAT Mjer.jed. MDK
272 HRN EN 1484:02 * TOC 2.35 mg/L
497 HRN EN ISO 9377-2 02,mod. Masti i ulja 0.019 mg /L
498 HRN EN ISO 9377-2:02 * Ugljikovodici (uljni indeks) < 0.015 mg/L
503 HRN EN ISO 15586:08 * Olovo (Pb) < 0.0003 mg/L
507 HRN EN ISO 15586:08 * Krom - ukupni (Cr) <0.001 mg/L
510 HRN EN ISO 15586:08 * Zeljezo (Fe) < 0.005 mg/L
514 HRN EN ISO 15586:08 * Bakar (Cu) 0.001 mg/L
518 HRN ISO 8288:98 * Cink (2n) 0.012 mg/L
522 HRN EN ISO 15586:08 * Nikal (Ni) < 0.001 mg/L
526 HRN EN ISO 15586:08 * Kadmij (Ccd) < 0.0001 mg/L
530 HRN EN ISO 15586:08 * Mangan (Mn) < 0.001 mg/L
537 HRN EN ISO 15586:08 * Arsen (As) < 0.001 mg/L
552 HRN EN ISO 15586:08 Barij (Ba) 0.150 mg/L
570 HRN ISO 11083:98 Krom-6 (Cr) < 0,011 mg/L
573 St.Meth. 3112.B.:12 Ziva (Hg) < 0.00002 ng/L
575 St.Meth. 3113 B.:12 Selen (Se) < 0.001 mg/L
401 HRN ISO 11423-2:02 BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i < 0.00060 mg/L

ksileni)

LEGENDA: MDK

- Maksimalno dozvoljene koncentracije prema vaZeéim zakonskim propisima.

Voditelj Laboratorija za instrumentalnu

analitiku

(SHq

Nina Grbac, dipl.ing.preh.tehn.

Kraj izvijeséa o ispitivaniju

Obr.5.10/4 izd.26
ZVR12021

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak anal.br. 261067

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Nalaz se ne smije umnozZavati bez pismene dozvole NZzZJZIZ, niti koristiti u reklamne svrhe.

Stranica

3od 3




NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ZUPANIJE
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITA PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

Sluzba za zdravstvenu ekologiju 17025-Hi

Odjel za zastitu i unapredenje okolisa

e-mail: ekologija2@zzjziz.hr
tel. ++385 52 529 019

Pula, 11. studenog 2021.

Prilog analitickom izvje$¢u br. 261067

IzvrSeno je trenutno uzorkovanje otpadne vode na mjernoj tocki pijezometar B2

Analize AOX-a (adsorbilni organski halogeni), toksi¢nost na svjetlece bakterije i inhibicije
pokretljivost Daphnia magna Straus — test akutne toksi¢nosti izvr§ene su u vanjskom, akreditiranom
laboratoriju NZZJZ Primorsko-goranske Zupanije, Rijeka, §to je vidljivo iz priloZenog ispitnog
izvjestaja za analiti¢ki broj: 21-0644 od 29. listopada 2021. godine.

Voditelj Laboratorija za ispitivanje

Voditeljica Odjela
pitkih i povrsinskih voda

> za zaStitu i unapredenje okolisa

St

Nina Grbac, dipl. ing. preh. tehn.

Syl

150 9001 - 1S 14001 5

BUREAU VERITAS
Certification

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske Zupanije —
Istituto formativo di sanita pubblica della Regione Istriana
e HR-52100 Pula, Nazorova 23 ® Tel.: +385 52 529 000 ® Fax: +385 52 222 151 ® zzjziz@zzjziz.hr
- www.zzjziz.hr e OIB: 90629578695 ¢ IBAN: HR6223600001101418249, Zagrebac¢ka banka d.d.

1828
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Analitigki broj; 21-0644

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Sluzbeni‘laboratorij za obavljanje analiza voda za ljudsku potro§nju prema Rjcsenju Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-541
534-07-2/1-20-7 od 2. rujna 2020. Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (po
vode te sedimenta) prema RjeSenju Ministarstva zatite okolita i energetike, Klasa UP/1-325-07/20-02/06; UrudZbeni broj: 517-07-1-2-1-20-4 od 22.
srpnja 2020. Sluzbeni laboratorij za obavljanje sluZbenih analiza hrane i hrane za
UP/I-322-01/17-01/110; Urudzbeni broj: 525-10/0729-18-4 od 12. studenog 2018. Ovla
prema Rjesenju Ministarstva zaitite okolisa i prirode, Klasa: UP/I 35 1-02/15-08-68; Urud
Ministarstva zatite okoli3a i prirode, Klasa: UP/l 351-02/15
gospodarstva i odrZivog razvoja za obavljanje djelatnosti praéenja kvalitete zraka Klasa UP/I-351
srpnja 2020.; Rjedenje Ministarstva gospodarstva i odr¥ivo

OB 52-200, Izdanje 3

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL
Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda,
otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju
Kre$imirova 52a, Rijeka
Tel ; 051/358-737, 051/358-735
e-mail: ckologija@zzjzpgz.hr; www.zzjzpgz.hr

17025 HAA

Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa
Steni laboratorij za obavljanje stru¢nih poslova zastite okolisa
Zbeni broj: 517-06-2-1-1-15-3 od 19. listopada 2015. i Rjesenju
-08-94; Urudzbeni broj: 517-06-2-1-1-15-2 od 26. studenog 2015. RjeSenje Ministarstva
-02/20-08/14 UrudZbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27.
g razvoja za obavljanje djelatnosti praéenja emisija onediséujuéih tvari u zrak iz nepokretnih

-02/19-03/10, UrudZbeni broj:
vr$inske, podzemne i otpadne

izvora Klasa UP/I-351-02/20-08/15 Urudzbeni broj: 517-04-2-20-2 od 27. srpnja 2020. RjeSenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava za obavljanje

djelatnosti poslova zastite na radu, osposobljavanje za ZNR; izra

UP/I-115-01/19-01/01 Urbroj:

Rijeka, 29.10.2021

Narutitelj:

Zahtjev:

Vrsta uzorka:

Mjesto uzorkovanja:
Vrijeme uzorkovanja:
Analiza zapod&eta:
Uzorkovanje proveo/la:

524-03-03-02/3-20-25 od 20. veljate 2020.

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj: 21-0644

NZZJZ ISTARSKE ZUPANIJE

Nazorova 23
52100 PULA
NarudZbenica br.: 202100001379; 22.10.2021.
Otpadne vode

AB 261067
20.10.2021. u 10,00
22.10.2021. u 10,54

Vrijeme dostave uzorka:
Analiza zavriena:

da procjene rizika i ispitivanja fizikalnih i kemijskih ¢Gimbenika u radnom okolidu Klasa:

22.10.2021.u 10,30
29.10.2021.u 14,45

Naruéitelj

Uzorkovanju prisustvovao/la:

Podaci o uzorku:
Kastijun - pijezometar B2

Izjava o sukladnosti rezultata:

> Voditelj Odsjeka: | 4
06 Ca

Doc.dr.sc. Marin‘/Gl_ad, dipl.sanit.ing.

Y

Izv.prof.dr.sc. Aleksa}d(ar Bulog, dipl.sanit.ing.

172



Analitieki broj; 21-0644

OB 52-200, Izdanje 3

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji

8] Pokazateljir i s vittda U ‘Mjerna jedinica S o Rezulta‘vt,jSukladno—l
Adsorbilni organski Vlastita metoda M 137-200; lzdanje I, mg/L < 0.050
halogeni (AOX) , 15.11.2019., Kivetni test HACH, LCK
390%
4

Ekotoksikolo3ki pokazatelji

L“-:?;:"f"'PORa_’z‘hte‘lj”f’, B Vet )R | Mjernajedinica’ = GV**  Rezultat Sukladno
Toksi&nost na svjetleée HRN EN ISO 11348-2:2010* LID L 2

bakterije

Toksiénost (Daphnia HRN EN ISO 6341:2013* LID D ' 1

magna)

Voditelj Odsjeka : l/&(

Izv.prof.dr.sc. Aleksandqi,r‘Bu]og, dipl.sanit.ing.

Dostaviti:
NZZJZ ISTARSKE ZUPANUE, Nazorova 23, PULA

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Napomena :

1, Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

- Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobren )ja izvr3itelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

- Akreditirane metode u Izvjestaju o ispitivanju oznatene su zvjezdicom (*).

- Metode u fleksibilnom podrutju akreditacijc oznadene su slovom F i jednom zvjezdicom (F*).

» Laboratorij s odrice svake odgovornosti za tvrdnje koje je Narugite] lj naveo u vezi dostavljenog uzorka.

- Dvije zvjezdice (**) oznatavaju graniénu vrijednost (GV) prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti.

. Mjerna nesigurnost je izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95%-tnu razinu pouzdanosti,
. [zjava o sukladnosti prema postupku P 4-200 izraZzena u ovom levjedtaju je izvan podrutja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.
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